
Загальне мікробне число КУО/см3  50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50
Загальні коліформи КУО/100 см3 відсутність відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс.
E.coli КУО/100 см3 відсутність відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс.
Ентерококи КУО/100 см3 відсутність відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс.
Запах: при t 20° C ,                              бали  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Запах: при t 60° C ,                              бали  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Присмак при 20° C бали  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кольоровість градуси  20 1.84 0 1.58 1.05 1.05 1.32 1.32 11.85 4.74
Каламутність мг/дм3  1,5 0 0 0 0 0 0 0 0.45 0.10
Водневий показник одиниці pH 6,5 - 8,5 7.07 7.26 7.09 7.15 7.09 7.31 7.10 7.67 7.38
Амоній мг/дм3  0,5 0.09 0.05 0.14 < 0,05 < 0,05 0.06 0.13 0.49 0.38

Окиснюваність перманганатна мг/дм3  5,0 0.56 0.64 0.64 0.32 0.64 0.56 0.32 0.96 0.48
Сухий залишок мг/дм3  555.0 503.0 681.0 380.0 457.0 562.0 313.0 309.0 478.0
Жорсткість загальна ммоль/дм3  7 5.9 4.5 6.9 4.8 6.6 5.0 6.3 2.4 3.9
Нітрати (по NO3) мг/дм3  50 31.34 11.00 16.37 16.37 30.10 28.94 18.68 < 0,1 5.41
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